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WP 2: in situ metingen

Gebruikersgroepvergadering Cornet SCoolS

1
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Woning Geel

 Bouwjaar 2014

 Oriëntatie VG: ZW

 Bron: verticale boringen

 Afgifte: Vloer

 Ventilatie systeem D met 
enthalpiewisselaar

 EXTRA 2020: koelbatterij
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Woning Geel
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SWW

vloerkoeling

Koelbatterij
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Woning Geel: Temperatuur
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Woning Geel: Temperatuur
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Woning Geel: Temperatuur
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Woning Geel: Relatieve vochtigheid
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Woning Geel: T-RH
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Woning Geel: energie afgifte
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Energie Afgifte

Verwarming Koeling

Voor 2020:

 Koeling: 3377 kWh

 E-verbruik: 256 kWh

 SPF: 13,2

 Max. vermogen
(gemiddeld over 24u): 2,65 kW

Voor 2019:

 Koeling: 2764 kWh

 E-verbruik: 208 kWh

 SPF: 13,3

Voor verwarming +/- 10 000 kWh
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Woning Geel: koelvermogen ventilatie
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Woning Geel: energiestromen
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Warmtewinsten

Hulp energie

Naar verticale boring

Q zon, IWW, transmissie

P pomp (bron+afgifte) Koelbatterij

Vloerkoeling

1064

91

68

Energiestromen in kWh voor augustus 2020 (+/- 670u)

1084

94

1178

P ventilator40
91

23
Q ventilatie

(als geen WW en
geen FreeCooling)

139

87

51


